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СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Предлагается методика проектирования автоматизированных систем учета и контроля 
электроэнергии технического назначения, использующая методы математического моделирования и 
многокритериальной оптимизации для поиска рационального проектного зрешения и проверки его ра-
ботоспособности. 
Введение 
Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) активно вне-
дряются на предприятиях различных сфер деятельности, форм хозяйствования и размера. 
АСКУЭ являются необходимым условием контроля расхода электроэнергии и управления до-
лей затрат на энергию в себестоимости продукции. За счет повышения точности учета и авто-
матизации сбора данных эти системы позволяют планировать энергопотребление и снижать 
затраты на него. В настоящее время они проектируются целым рядом компаний и организаций, 
среди них ООО «Энергометсистем», СООО «Белтелекарт-М», РУП «БелТЭИ», НПО «Агат», 
ЗАО «Космос ТВ» и др. Количество предложений и высокий спрос на АСКУЭ свидетельствуют 
об актуальности проблемы качественного выбора проектного решения. 
1. Описание объекта 
Среди внедряемых в настоящее время систем наиболее распространенными являются 
проводные трехуровневые (рисунок). 
 
ТП – точки подключения; УП – устройства подключения (датчики управления, датчики 
сигнализации, счетчики электроэнергии); Сч – счетчики электроэнергии; ДС – датчики 
сигнализации; ДУ – датчики управления; УСПД – устройства сбора и передачи данных; 
КС – каналы связи между УП и УСПД 
Структурная схема АСКУЭ 
Первый уровень представлен совокупностью счетчиков учета электроэнергии. В ряде 
случаев АСКУЭ дополнительно выполняет функции телеконтроля и телеуправления, для этого 
на первый уровень системы вводят датчики управления и датчики сигнализации. Второй уро-
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вень представлен УСПД, которые выполняют функции сбора данных измерений, энергонезави-
симого хранения данных по каналам и группам учета, передачи данных на сервер учета, пере-
дачи данных между сервером системы, датчиками управления и датчиками сигнализации, син-
хронизации времени внутренних часов. Третий уровень представлен сервером автоматизиро-
ванной системы, который выполняет функции сбора данных, их хранения, предоставления для 
отчета и анализа, диагностики функционирования элементов АСКУЭ, синхронизации и т. д. 
Датчики сигнализации используются для контроля состояния оборудования энергосисте-
мы (например, «устройство включено», «подано напряжение»). Датчики управления использу-
ются для изменения состояния оборудования энергосистемы (например, «отключить напряже-
ние», «изменить положение контактов»). Счетчики электроэнергии передают данные о потреб-
ленной электроэнергии, а также данные о параметрах, максимальных нагрузках в зоне пиковых 
тарифов, информацию о превышении установленных мощностей. Данные от счетчиков, датчи-
ков сигнализации и управления передаются в виде совокупности бит, длина и формат которой 
регламентируются протоколом передачи данных, используемым в системе. Передача данных 
измерения от счетчиков электроэнергии к УСПД происходит периодически, величину периода 
передачи называют срезом. Передача данных измерения от УСПД на сервер системы также вы-
полняется периодически, величину периода называют отчетным периодом. 
Число КС, необходимых для передачи данных от УП, может варьироваться от 1 до 4, при 
этом один КС может быть подключен к одному УСПД, а КС от одного УП могут быть подклю-
чены к разным УСПД. Количество КС фиксировано и определяется техническим заданием. Ко-
личество интерфейсов УСПД для подключения КС может варьироваться от 8 до 256. 
2. Постановка задачи 
При выполнении проектных работ решаются задачи [1]: 
– определения количества и мест установки УСПД; 
– определения набора связей между УСПД и УП; 
– выбора устройств, при использовании которых система будет решать поставленные задачи; 
– оценки работоспособности системы при заданном режиме работы. 
Каждая из решаемых задач из-за многочисленных факторов и их взаимосвязей, влияющих на 
характеристики системы, представляет собой сложную вариационную задачу, допускающую мно-
жество технически возможных решений. Так, общее число вариантов построения системы sN  мо-
жет достигать mm , где m – количество КС и максимальное число УСПД. Число возможных сочета-
ний устройств, удовлетворяющих требованиям системы, M21 GM
G
2
G
1
p F....FFN ××= , где M – число 
наборов элементов системы с одинаковыми параметрами (например, число трехфазных и однофаз-
ных счетчиков); Fi – количество УП или УСПД в одном наборе элементов системы с одинаковыми 
параметрами; |Gi| – мощность множества, включающего в себя устройства, которые могут быть ис-
пользованы для одного набора элементов с одинаковыми параметрами. Из множества существую-
щих решений необходимо выбрать лучшее, что затруднительно при традиционном подходе к про-
ектированию даже для сравнительно простых систем. Поэтому возникает необходимость использо-
вания методов многокритериальной оптимизации и математического моделирования для поиска 
рационального проектного решения и проверки его работоспособности. 
В настоящей статье рассматривается решение задачи структурно-параметрического син-
теза АСКУЭ на основе построения иерархии операционных моделей системы для различных 
этапов проектирования с сведением проектных задач к задачам поисковой оптимизации. По-
ставленная задача решается как многокритериальная и многопараметрическая, при этом поиск 
рационального решения на каждом этапе осуществляется с использованием оригинального на-
бора критериев, оптимизируемых параметров и метода оптимизации. Показатели качества най-
денного решения оцениваются при имитационном моделировании работы системы в условиях, 
близких к реальным. При проектировании системы оптимизируемыми считаются критерии, 
влияющие на ее стоимость и отказоустойчивость [2]. Стоимость системы является ее важней-
шей экономической характеристикой, определяющей возможность и целесообразность реали-
зации проектного решения. Выбор отказоустойчивости системы в качестве критерия обуслов-
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лен тем, что для объективной оценки надежности АСКУЭ необходимо выполнить расчет пара-
метров безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости [3]. Это не всегда 
является возможным из-за отсутствия необходимых данных в паспортах элементов системы.  
Структурный и параметрический синтезы выполняются при допущении, что в один мо-
мент времени возможен отказ только одного элемента. Данное условие принято из расчета 
средней наработки на отказ элементов АСКУЭ 50 000 ч, а среднее время восстановления этих 
элементов около 12 ч согласно техническим требованиям к системам коммерческого учета 
электроэнергии для промышленных предприятий. Применяемые на практике устройства имеют 
значения этих параметров, равные 90 000 и 2 ч соответственно. Таким образом, вероятность 
отказа двух элементов системы в один момент времени считаем маловероятной. Однако при 
выполнении структурного и параметрического синтеза учитывается влияние, которое оказыва-
ет отказ элемента на работоспособность других элементов системы (например, отказ УСПД 
вызовет не только потерю данных, хранящихся в его памяти, но и отказ канала связи между 
датчиками сигнализации и/или управления, подключенными к нему). 
При количественной оценке отказоустойчивости используется принцип гарантированно-
го результата, т. е. оценивается устойчивость системы к отказу элемента, выход которого из 
строя приведет к наихудшим последствиям. Таким образом, отказоустойчивость системы опре-
деляем по максимальному количеству потерянных в результате отказа данных (информацион-
ная составляющая) и максимальной стоимости потерянных в результате отказа данных (эконо-
мическая составляющая). Использование двух оценок позволяет при отсутствии полной ин-
формации о режиме работы объекта наблюдения и АСКУЭ, о тарифах проводить предвари-
тельную оценку отказоустойчивости системы по одной из них, а при достаточном объеме ин-
формации – комплексную оценку с использованием взвешенных коэффициентов. 
3. Структурный синтез 
На этапе структурного синтеза определяются количество УСПД в АСКУЭ и связи между 
ними и элементами первого уровня. Увеличение отказоустойчивости системы достигается за 
счет уменьшения максимума количества данных, потеря которых будет вызвана отказом одно-
го УСПД. Стоимость системы уменьшаем за счет использования меньшего числа УСПД и 
уменьшения общей протяженности КС. Таким образом, в качестве оптимизируемых парамет-
ров используются число УСПД в системе и набор соединений между УСПД и УП. 
Параметр 1: число УСПД при выбранной структуре. Чем меньше будет использовано 
УСПД при выбранной структуре АСКУЭ, тем меньше будет стоимость системы. Однако 
уменьшение числа УСПД влечет за собой увеличение последствий отказа каждого из них, так 
как увеличиваются количество и стоимость передаваемых и сохраненных в элементе памяти 
УСПД данных. Это приведет к уменьшению отказоустойчивости системы. Минимальное коли-
чество УСПД ( minn ) определяется количеством КС и максимальным числом физических интер-
фейсов одного УСПД ( УСПДK ). Максимальное количество УСПД определяется числом КС, не-
обходимых для подключения всех УП. 
Параметр 2: общая протяженность КС между всеми УСПД и всеми УП при выбранной 
структуре. Уменьшение общей протяженности КС приводит к уменьшению стоимости АСКУЭ. 
Однако это, в свою очередь, может привести к неравномерности распределения данных и их 
стоимости между УСПД, что вызовет неравнозначность отказов УСПД и затруднит определе-
ние мер по предотвращению или уменьшению их влияния на работу системы. Минимальная 
протяженность КС( minL ) определяется удаленностью ТП от ближайшего места установки 
УСПД. Максимальная протяженность КС ( maxL ) определяется средой передачи данных (опто-
волоконная, беспроводная и т. п.) и протоколом передачи данных. 
Таким образом, система параметрических ограничений имеет вид 
minn n m≤ ≤ ; 
max
s
min LLL ≤≤ , 
(1)
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где n  – число УСПД в выбранной структуре; LS – общая протяженность КС при выбранной 
структуре. 
Минимальное количество УСПД определяем по формуле 
[] УСПДKmnmin = . (2)
Изменение перечисленных параметров оказывает влияние на следующие критерии опти-
мальности, которые, в свою очередь, определяют отказоустойчивость системы к отказам УСПД 
и ее стоимость. 
Критерий оптимальности 1: количество данных, передаваемых через УСПД при выбран-
ной структуре. Использование данного критерия обусловлено тем, что вероятности отказа УСПД, 
предлагаемых производителями, близки и последствия отказа будут определяться количеством 
потерянных данных. Количество возможных потерянных данных определяем по формуле 
mindmaxY j →= (УСПД)1 , j = 1, …, n, бит, (3)
где (УСПД)jd  – количество данных, передаваемых через j-й УСПД: 
∑
=
×=
m
i
ijij hdd
1
(УСПД) , бит. (4)
Здесь id  – количество данных, передаваемых по i-му КС; hij равно 1, если i-й КС подключен к 
j-му УСПД, и 0 – в противном случае. 
Данный критерий характеризует информационную составляющую устойчивости системы 
к отказам УСПД.  
Критерий оптимальности 2: стоимость данных, передаваемых через УСПД при выбран-
ной структуре. Использование данного критерия также обусловлено соизмеримостью и близо-
стью вероятности отказа УСПД, предлагаемых производителями. Стоимость возможных поте-
рянных данных определяем по формуле 
mincmaxY j →= (УСПД)2 , j = 1, …, n, руб., (5)
где (УСПД)jc  – стоимость данных, передаваемых через j-й УСПД: 
∑
=
×=
m
i
ijij hсс
1
(УСПД) , руб. (6)
Здесь iс  – стоимость данных, передаваемых по i-му КС, руб. 
Данный критерий характеризует экономическую составляющую устойчивости системы к 
отказам УСПД. 
Критерий оптимальности 3: стоимость оборудования второго уровня 
minnCY →×= УСПД3 , руб., (7)
где УСПДC  – стоимость одного УСПД, руб. 
Данный критерий участвует в формировании стоимости системы.  
Критерий оптимальности 4: суммарная стоимость каналов передачи между УП и УСПД 
minLCY S →×= −УПУСПД4 , бит, (8)
где УПУСПД−C  – стоимость одного метра КС в рассматриваемом проектном решении, руб./м. 
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Данный критерий также участвует в формировании стоимости системы. 
Критерий оптимальности 5: общая стоимость УСПД и КС 
minYYY →+= 435 , руб. (9)
Векторная целевая функция имеет вид 
minY,Y,YY →= )( 521 . (10)
Постоянными параметрами при проектировании являются число интерфейсов УСПД 
( УСПДK ); множество длин каналов между всеми УСПД и УП (11); множество значений количе-
ства данных, передаваемых по каждому КС (12); множество значений стоимости данных, пере-
даваемых по каждому КС (13); множество значений максимальных длин КС, определяемых 
средой и протоколом передачи данных (14): 
L = {l1, l2, …, lm×m}; (11)
D = {d1, d2, ..., dm}; (12)
С = {с1, с2, …, сm}; (13)
prL  = {Lpr 1, Lpr 2, …, Lpr m}. (14)
Критерии (3), (5), (7)–(9), целевая функция (10), система параметрических ограничений (1), 
постоянные параметры (11)–(14) и УСПДK  представляют собой операционную модель АСКУЭ на 
стадии эскизного проектирования. 
Поиск оптимальной структуры выполняем с помощью генетического алгоритма [4], где ре-
шение представляется в виде вектора («хромосома») H, полученного путем последовательного 
соединения строк матрицы Sm,m. Элемент матрицы Sij = 1, если существует соединение между i-м 
УП и j-м УСПД, и Sij = 0, если данное соединение отсутствует, при этом i = 1, 2, ..., m, j = 1, 2, ..., m. 
Множества D, C, L представим в виде матриц D1,m, C1,m, Lm,m. Тогда количество данных, 
передаваемых через j-й УСПД, вычисляем по формуле 
j
mmjd 11УСПД ,)( SD , ×= , j = 1, …, m, (15)
где j ,m 1S  – j-й столбец матрицы Sm,m .  
Стоимость данных, передаваемых через УСПД, определяем по формуле 
j
,mmjc 11(УСПД) SC , ×= , j = 1, …, m. (16)
Минимальную протяженность КС, определяемую удаленностью заданных ТП от бли-
жайшего места установки УСПД, находим по формуле 
1 2
1
( , ,..., )
m
min i i im
i
min L L LL
=
=∑ , (17)
а максимальную протяженность КС, определяемую средой и протоколом передачи данных от 
заданной ТП, – по формуле 
1 2
1
( , ,..., )
m
max i i im
i
L max L L L
=
=∑  при prjij LL ≤ , j = 1, …, m. (18)
Протяженность всех КС для структуры S вычисляем по формуле 
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=
=
m
j
S
j
S LL
1
, (19)
где  
j
,m
j
,m
S
jL 11 SL
T ×= , j = 1, …, m. (20)
Здесь TL j m1,  – матрица-строка, транспонированная для матрицы 
j
,m 1L , элементы которой равны 
элементам j-го столбца матрицы m,mL . 
В качестве функции приспособленности используем нормализованный аддитивный критерий 
(1) (1) (1)
1 1 1 2 2 2 3 5 5Y Y Y Y Y Y Y min= α × + α × + α × → , 
3
1
1i
i=
α =∑ , (21)
где 1 2,Y Y  и 5Y  – значения частных критериев (3), (5) и (9) соответственно при текущем проект-
ном решении; (1) (1)1 2,Y Y  и 
(1)
5Y  – значения частных критериев (3), (5) и (9) соответственно при 
первом анализируемом проектном решении; α1, α2 и α3 – весовые коэффициенты частных кри-
териев (3), (5) и (9) соответственно. 
Изложенный подход был использован для оптимизации структуры существующей 
АСКУЭ, состоящей из 12 ТП. При равных значениях весовых коэффициентов получаем 
структуру системы, при которой максимальное количество возможных потерянных данных 
уменьшилось на 16,4 % при уменьшении максимальной стоимости возможных потерянных 
данных на 5,2 %. 
4. Параметрический синтез 
При выполнении параметрического синтеза определяются устройства, которые будут 
применятся при построении АСКУЭ. Уменьшение стоимости системы достигается за счет 
использования более дешевого оборудования. Увеличение отказоустойчивости достигается 
за счет уменьшения вероятности отказа элемента системы, выход из строя которого будет 
иметь наибольшие последствия. Оптимизируемыми параметрами являются модели уст-
ройств первого и второго уровней, выбираемые из базы данных. В зависимости от характе-
ристик ТП и характеристик системы для заданной ТП может быть сформировано множество 
УП, которые могли бы быть установлены в ней.  
Ряд параметров УП определяется свойствами проектируемой АСКУЭ. В случае измери-
тельной подсистемы АСКУЭ это период усреднения ts, точность учета Qua, возможность сбора 
данных о качественных показателях работы сети электроснабжения W. 
Часть параметров УП определяется свойствами ТП. Для измерительной системы это чис-
ло фаз учета nφ, величина номинального тока ni, величина номинального напряжения nu, воз-
можность учета активной энергии в прямом и обратном направлениях na, возможность учета 
реактивной энергии в прямом и обратном направлениях nr. 
К параметрам УСПД, определяемым параметрами УП, отнесем протокол передачи дан-
ных между УП и УСПД (Pt(УСПД-УП)) и физический интерфейс передачи данных между УП и 
УСПД (Int(УСПД-УП)). 
К параметрам УСПД, определяемым параметрами сервера АСКУЭ, отнесем протокол пе-
редачи данных между сервером системы и УСПД (Pt(УСПД-CC)) и физический интерфейс переда-
чи данных между сервером системы и УСПД (Int(УСПД-CC)). 
К параметрам УСПД и УП, определяемым параметрами проектируемой системы, отнесем 
число тарифных зон nt. 
СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ                                  113 
 
Таким образом, систему функциональных ограничений представим в виде подсистемы 
ограничений УП 
m=i,QuaQua
;WW
;nsns
;ntnt
;nrnr
;nana
;nunu
;nini
;nn
i
i
i
)(i
ii
ii
ii
ii
ii
 ..., 1,
φφ
(АСКУЭ)(УП)
(АСКУЭ)(УП)
(АСКУЭ)(УП)
(АСКУЭ)УП
(ТП)(УП)
(ТП)(УП)
(ТП)(УП)
(ТП)(УП)
(ТП)(УП)
≤
≥
≥
≥
≤
≤
=
=
=
 (22)
и подсистемы ограничений УСПД 
(УСПД ) (АСКУЭ)
(УСПД СС) (CC)
(УСПД СС) (CC)
(УСПД УП) (УП)
(УСПД УП) (УП)
;
;
;
;
, 1, ..., , 1, ..., .
j
j
j
ij i
ij i
nt nt
Pt = Pt
Int = Int
Pt = Pt
Int = Int i = m j = n
−
−
−
−
≥
 (23)
Данные о доступных на рынке УП и УСПД содержатся в базе данных. На основе ограни-
чений (22) и (23) формируется множество устройств, допустимое к использованию в заданной 
АСКУЭ. 
Изменение перечисленных параметров оказывает влияние на следующие критерии опти-
мальности, которые, в свою очередь, определяют устойчивость системы к отказам УСПД и УП, 
а также стоимость системы. 
Критерий оптимальности 1: стоимость используемого оборудования 
minccY
n
j
j
m
i
i →+= ∑∑
== 11
6 ,
 
(24)
где сi – стоимость УП, подключаемого к i-й ТП, руб.; cj – стоимость j-го УСПД, руб. 
Критерий оптимальности 2: отношение количества потерянных при отказе данных к ко-
личеству сохраненных данных в системе 
minIIIY oo →−= )(7 , (25)
где I – общее количество данных, передаваемых между элементами системы, бит; Iо – количе-
ство данных, потерянных в результате отказа элемента системы, бит. 
Данный критерий характеризует информационную составляющую отказоустойчивости 
АСКУЭ. Оценку критерия проводим по максимальной потере данных для каждого анализируе-
мого типа отказа с учетом вероятности его возникновения. 
Критерий оптимальности 3: отношение стоимости потерянных при отказе данных к 
стоимости данных, сохраненных в системе 
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minCCCY oo →−= )(8 , (26)
где С – общая стоимость данных, передаваемых между элементами системы, руб.; Со– стои-
мость данных, потерянных в результате отказа элемента системы, руб. 
Данный критерий характеризует экономическую составляющую отказоустойчивости 
АСКУЭ. Оценку критерия проводим по максимальной стоимости потерянных данных для каж-
дого анализируемого типа отказа с учетом вероятности его возникновения. 
Векторная целевая функция имеет вид 
6 7 8( , , )Y Y Y Y min= → . (27)
Постоянными параметрами при параметрическом синтезе являются множество значений 
количества данных, передаваемых по каждому КС (12); множество значений стоимости дан-
ных, передаваемых по каждому КС (13); множество значений максимальных длин КС, опреде-
ляемых средой и протоколом передачи данных (14); число интерфейсов УСПД ( УСПДK ) и 
структура системы, полученная на этапе структурного синтеза и представленная в виде матри-
цы Sm×n. 
Критерии (24)–(26), целевая функция (27), система параметрических ограничений (22), 
(23), постоянные параметры (12)–(14), Sm×n и УСПДK , представляют собой операционную мо-
дель АСКУЭ на стадии технического проектирования. 
Для решения задачи использовали метод исследования пространства оптимизируемых 
параметров [5]. Метод заключается в генерации множества проектных решений и формирова-
нии на его основе множества Парето. Отличительная черта метода – систематический просмотр 
многомерной области проектных решений в режиме диалога проектировщика и ЭВМ с удале-
нием неперспективных вариантов, что позволяет оперировать привычными для проектировщи-
ка величинами, видя, какой выигрыш по одним критериям могут дать уступки по другим. Для 
принятия окончательного решения используем нормализованный аддитивный критерий 
(1) (1) (1)
1 6 6 2 7 7 3 8 8minY Y Y Y Y Y Y= β × + β × +β × , 1
3
1
=∑
=h
hβ , (28)
где 6 7 8, ,Y Y Y  – значения частных критериев (24)–(26) соответственно при текущем анализи-
руемом проектном решении; (1) (1) (1)6 7 8, ,Y Y Y  – значения частных критериев (24)–(26) соответст-
венно при первом анализируемом проектном решении; β1, β2 и β3 – весовые коэффициенты ча-
стных критериев (24)–(26) соответственно. 
Анализ опытной системы проводили: 
– для отказа УП, не повлекшего отказ элемента памяти, или отказа канала передачи дан-
ных между УП и УСПД; 
– для отказа УП, повлекшего отказ элемента памяти; 
– для отказа УСПД, не повлекшего отказ элемента памяти, или отказа канала передачи 
данных между УСПД и сервером системы; 
– для отказа УСПД, повлекшего отказ элемента памяти. 
Для каждого типа отказа сформировали множество значений информационных оценок 
устойчивости системы к отказам устройств, для которых характерен данный тип отказа, и мно-
жество значений экономических оценок устойчивости системы к отказу устройств, для которых 
характерен данный тип отказа. В результате были сформированы следующие множества: 
(КУП) (КУП){ }, 1,..., , 1,..., ;
o o
ijI I i m j n= = =  (29)
(УП) (УП){ }, 1,..., ;
o o
iI I i = m=  (30)
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(КУСПД) (КУСПД){ }, 1, ..., ;
o o
jI I j = n=  (31)
;},{ )()( n=jII
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j
o  ..., 1,УСПДУСПД =  (32)
;,},{ )()( n=jm=iCC
o
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o  ..., 1, ..., 1,КУПКУП =  (33)
;},{ )()( m=iСС
o
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o  ..., 1,УПУП =  (34)
;},{ )()( n=jCC
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o  ..., 1,КУСПДКУСПД =  (35)
.},{ )()( n=jCC
o
j
o  ..., 1,УСПДУСПД =  (36)
Элементы множеств (29)–(36) рассчитали соответственно по формулам 
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1 11 1,1 1
)( ∑∑∑∑∑ ∑
= == =≠= =
××+××−+=
m
x
n
y
xyxysev
m
x
n
y
xyxy
m
ixx
n
y
xyij
o
ij czTcztzzZ КУП  (37)
;))1((
1 11 1,1 1
)( ∑∑∑∑∑ ∑
= == =≠= =
××+××−+××=
m
x
n
xy
xyxysev
m
x
n
y
xyxy
m
ixx
n
y
xyxyijij
o
i czTcztczczZ УП  (38)
;))1((
1 11 11 ,11
)( ∑∑∑∑∑ ∑∑
= == == ≠==
××+××−+××=
m
x
n
y
xyxysev
m
x
n
y
xyxy
m
x
n
jyy
xyxy
m
i
ijij
o
j czTcztczczZ КУСПД (39)
,))1((
1 11 ,11
)( ∑∑∑ ∑∑
= == ≠==
××+××−××=
m
x
n
y
xyxysev
m
x
n
jyy
xyxy
m
i
ijij
o
j czTcztcztZ УСПД  (40)
где oijZ )(КУП  – элемент множества (29) или (35); 
o
УПjZ )(  – элемент множества (30) или (34); 
o
jZ )(КУСПД  – элемент множества (31) или (35); 
o
jZ )(УСПД  – элемент множества (32) или (36); ijz , 
xyz  – размер пакета информации, передаваемого между соответствующими УП и УСПД по од-
ному каналу при вычислении значений элементов множеств (29)–(32), бит, или стоимость паке-
та информации, передаваемого между соответствующим УП и УСПД по одному каналу при 
вычислении значений элементов множеств (33)–(36), руб; сij, сxy – значения, равные 0, если су-
ществует соединение между соответствующими УП и УСПД; t – число срезов, в которые не 
передавались данные от УП к УСПД; Tsev – период хранения данных на сервере системы. 
Для оценки отказоустойчивости АСКУЭ использовали элементы множеств (29)–(36), 
имеющие максимальные значения omaxI )(КУП , 
o
maxI )(УП , 
o
maxI )(КУСПД , 
o
maxI )(УСПД , 
o
maxC )(КУП , 
o
maxC )(УП , 
o
maxC )(КУСПД . 
Потерю данных и экономический ущерб оценили с учетом вероятности отказа каждо-
го типа: 
;)max()()max()()max()()max()(
ooooo IPIPIPIPI УСПДУСПДКУСПДКУСПДУПУПКУПКУП ×+×+×+×=  (41)
.)max()()max()()max()()max()(
ooooo CPCPCPCPC УСПДУСПДКУСПДКУСПДУПУПКУПКУП ×+×+×+×=  (42)
Вероятность наступления отказов каждого типа )(КУПP , )(УПP , )КУСПД(P , )УСПД(P определи-
ли по формуле 
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где )(xP  – вероятности наступления отказов: канала передачи данных между УП и УСПД; УП; 
канала передачи данных между УСПД и сервером системы; УСПД; оxP )(  – вероятности отказов: 
канала передачи данных между УП и УСПД ( оP )(КУП ); УП
оP )(УП ; канала передачи данных между 
УСПД и сервером системы оP )(КУСПД ; УСПД 
оP )(УСПД . Данные величины рассчитали по формуле 
).()( 11 xон
o
x T=P .− , (44)
где Tн.о.(х) – время наработки на отказ, определяемое по паспорту соответствующего устройства. 
При использовании изложенного подхода к рассматриваемой в качестве примера АСКУЭ 
при равных весовых коэффициентах критериев (24)–(26) удалось подобрать устройства, у кото-
рых суммарная стоимость ниже на 10 % по сравнению с реальным вариантом при незначитель-
ном увеличении вероятности отказа системы (0,001 %). 
5. Моделирование работы системы 
При анализе работы проектируемой системы для определения целесообразности резерви-
рования ее элементов и оптимизации режима работы используются данные о режиме работы 
объекта наблюдения. Анализ последствий отказов проводится для каждого УП и УСПД в раз-
личные отрезки времени с учетом длительности функционирования системы. Оценку сохране-
ния качества работы системы при отказе ее элементов проводим по количеству и стоимости 
потерянных данных, для этого используем соотношения 
;)( IIIQ оI −=  (45)
,)( CCCQ оC −=  (46)
где QI – коэффициент сохранения количества информации; I – количество переданной и сохра-
ненной информации при безотказной работе системы, бит; Io – количество информации, уте-
рянной в результате отказа элемента системы, бит; QС – коэффициент сохранения стоимости 
информации; C – стоимость переданной и сохраненной информации при безотказной работе 
системы, руб.; Сo – стоимость информации, утерянной в результате отказа, руб. 
Задачу решали с помощью имитационного моделирования, которое позволяет исследо-
вать модель реальной системы при различных условиях функционирования в определенные 
отрезки времени [6, 7]. 
Потеря данных измерения может произойти только в результате отказа счетчика, в этом 
случае сохраненные данные за текущий отчетный период восстановить невозможно. Данные 
управления и сигнализации могут быть потеряны в результате нарушения целостности линии 
передачи между сервером и соответствующим УП, количество потерянных данных определяет-
ся временем восстановления функционирования линии передачи и частотой возможной пере-
дачи данных в течение этого времени. 
Количество данных при отказе счетчика и их стоимость рассчитали соответственно по 
формулам 
∑−
+=
=
1
1
tr
tdi
i
o bI (Сч)Сч , бит; (47)
∑−
+=
=
1
1
tr
tdi
i
o сС (Сч)Сч , руб., (48)
где td – номер среза, в течение которого произошла последняя передача данных отчетного пе-
риода к УСПД; tr – номер среза, в течение которого произошло восстановление отказавшего 
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счетчика; bi(Сч) – количество данных, передаваемых отказавшим счетчиком за i-й срез; сi(Сч) – 
стоимость учтенной за i-й срез энергии: 
,Сч ∑−
+=
=
1
1
)(
tr
tdt
tti ETrc
 
руб. (49)
Здесь Trt  –  тариф расчета стоимости учтенной энергии, действующий во время отказа, 
руб./кВт ч; Et – количество энергии, кВт ч.  
Количество данных, потерянных в результате отказа ДС, и их стоимость определили со-
ответственно по формулам 
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где V – число типов посылок информации системы сигнализации; bv(ДС) – длина пакета посылки 
информации v-типа, бит; сv(ДС) – стоимость пакета посылки информации v-типа, руб.; kiv(ДС) – 
число посылок информации v-типа в течение i-го среза. 
Количество данных, потерянных в результате отказа ДУ, и их стоимость определили со-
ответственно по формулам 
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где R – число типов посылок информации системы управления; br(ДУ) – длина пакета посылки 
информации r-типа, бит; сr(ДУ) – стоимость пакета посылки информации r-типа, руб.; kir(ДУ) – 
число посылок информации r-типа в течение i-го среза. 
Количество данных, потерянных в результате отказа УСПД, рассчитали как сумму непе-
реданных данных между сервером системы и ДС, ДУ, подключенных к отказавшему УСПД. 
Стоимость данных, потерянных в результате отказа УСПД, определили как сумму стоимостей 
непереданых данных между сервером системы и ДС, ДУ, а также стоимости ущерба суСч, полу-
ченного в результате невозможности оперативного доступа к данным измерения. 
С помощью данной методики анализа провели моделирование работы системы для отка-
зов двух типов: не вызывающих потерю данных, хранящихся в памяти элемента системы, и 
приводящих к потере данных, хранящихся в памяти элемента системы. Значимыми считали 
отказ первого типа, в результате которого потеря информации или ее стоимость составили бы 
более 0,5 %, и отказ второго типа, в результате которого потеря информации или ее стоимость 
составили бы более 20 % от стоимости сохраненных данных в каждом срезе, для которого про-
водилось моделирование. В результате были выявлены УП, отказы которых являются значи-
мыми при заданном режиме работы. 
Заключение 
Предложенная методика проектирования объединяет все этапы создания АСКУЭ и по-
зволяет в рамках каждого из них, варьируя структурными связями между устройствами и зна-
чениями параметров используемых компонент, осуществлять поиск рационального решения в 
многомерном пространстве параметров. Кроме того, использование средств моделирования 
работы разрабатываемой системы позволяет оценить целесообразность и предусмотреть сред-
ства резервирования отдельных устройств системы на этапе проектирования, оптимизировать 
режим работы системы. Рассмотренный пример показал, что при равных исходных данных 
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возможно построение качественно новой АСКУЭ с улучшенными экономическими и техниче-
скими характеристиками. В соответствии с данной методикой разработаны программные сред-
ства, которые могут быть использованы как при создании новых АСКУЭ, так и при модерниза-
ции уже существующих. Все программные модули разработаны на языке программирования C 
и предназначены для работы на ПК с операционной системой Windows XP, Windows 2000 или 
Windows NT 4.0 Service Pack 6. 
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STRUCTURAL PARAMETRIC SYNTHESIS OF AUTOMATED SYSTEMS  
FOR ACCOUNTING AND CONTROL OF ELECTRICITY 
The paper suggests a method of designing engineering automated systems for accounting and 
control of electricity, using methods of mathematical modeling and multiobjective optimization to 
search for rational design decisions and to verify its performance. 
 
